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ul. Stefana Okrzei 16
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Kiodzko, 23.04.2021

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-203/2021
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAN PROBKI WODY

oryginatAepia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania prébki: ul. Sprzymierzonych 6A, Duszniki-Zdréj
Punkt pobrania prébki: kran na zapleczu kuchennym
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia- wodociag

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

Klient: DUSZNICKI ZAKEAD KOMUNALNY w Dusznikach-Zdroju Sp. z 0. 0.,
ul. J. Stowackiego 32A, 57-340 Duszniki-Zdrgj **

Zlecenie nr: LAB-LW-600-3-110/2021

Nr zlecenia wewngetrznego: Z/LAB/108/2021/M

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/108/2021

Kod probki klienta: Z/1.AB/108-2/M

Probkobiorca: klient — Marcin Zuberski **

Data pobrania préobki: 20.04.2021 **

Data przyjecia probki do laboratorium: 20.04.2021

Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-203/2021

Data wykonania badania: od 20.04.2021 do 23.04.2021

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie probki nieakredytowane)

Wynik Niepewnosé

| Lp. Kierunek badan Metodyka badan wjtk" | /przedzial

rozszerzenia/?

Wartos¢
parametryczna
w jtk?

1. | Obecnosé i liczba bakterii grupy coli PN-EN [SO 9308-1:2014-
jtk/100ml 12+PN-EN [SO 9308- A 0
Metoda filtracji membranowei 1:2014-12/A1:2017-04

0

2. | Obecnos¢ i liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-
Escherichia coli jtk/100ml 12+PN-EN [SO 9308- A 0
Metoda filtracii membranowei 1:2014-12/A1:2017-04

3. | Obecnoéé i liczba enterokokow kalowych |
jtk/100ml | PN-EN [SO 7899-2:2004 A 0
Metoda filtracii membranowei |

4_ | Obecnos¢ i liczba bakterii
Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10
(lgcznie ze sporami) jtk /100 ml, A 0
Metoda filtracji membranowe;j

0

5. | Obecnos¢ i liczba mikroorganizméw w
temp.22°C+2°C jtk/Iml . PN -EN ISO 6222:2004 A 7 G117
| Metoda plytkowa (posiew wglebny)

Bez nieprawidlowych
zmian
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oryginalkopia—
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-203/2021

A - badania wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 681

I — jtk jednostki tworzace kolonic

1 _podana rozszerzona nigpewnos¢ zostala oszacowana zgodnic z norma PN-EN 1SO 19036:2020-04 i jest oparta na nicpewnosct
standardowej pomnozen przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, co daje poziom ufnosci okolo 95%. Podana nicpewnosé ni¢ obejmuje etapu
pobierania i transportu probki.

3 . wartoé¢ podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywolanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017 r
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 22017, poz.2294).

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2 Laboratorium nie uczestniczy /-uesestniezy " w pobieraniu i transporcie probki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przysluguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

5.W trakcie realizacji badan nie wystapily zadne szczegoine okolicznosc moggee wplynaé na koncowy wynik badania.
6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badancj probki nie ujgte W niniejszym sprawozdaniu przechowywane s3
w Laboratorium Badania Wody, Moga byé udostgpnione klientowi na jego zyczenic.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07 , wydanic aktuaine.

* - niepotrzebne skresli¢;

*++ . dane podane przez klienta

STWIERDZENIE ZGODNOSCI

Badana probka wody w zakresie oznaczonych parametréw mikrobiologicznych ~odpowiada
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U. 22017, poz 2294).
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AB 681

Klodzko 22.04.2021 r.

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-204/2021
Z FIZYCZNYCH/EHEMICZNYEH BADAN PROBKI WODY™*

oryginat/kepia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY **
Miejsce pobrania probki: ul. Sprzymierzonych 6A, Duszniki - Zdréj
Punkt pobrania probki: kran na zapleczu kuchennym
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

Klient: DUSZNICKI ZAKLAD KOMUNALNY w Dusznikach — Zdroju, Spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscig, 57-340 Duszniki — Zdroj, ul. J. Stowackiego 32A**
Zlecenie nr: LAB/LW-600-3-110/2021
Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LLAB/108/2021/CH
Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/108/2021
Kod probki klienta: Z/LAB/108-1/CH
Probkobiorca: klient — Marcin Zuberski**
Data pobrania probki: 20.04.2021 r.**
Data przyjgcia probki do laboratorium: 20.04.2021 r.
Kod nadany probee w laboratorium: S/LAB/LW-204/2021
Data wykonania badania: od 20.04.2021 do 21.04.2021 r.
Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane).

. Ki k A
Lp lerun'e Metod‘a Wynik Jednostka arto$¢
badarn badan parametryczna®
L. Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A <5 mg/l 15
Metoda wizualna
2, Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09, pkt.5.3. A 1,3+0,3Y NTU 1
Metoda nefelometryczna
3. pH PN-EN ISO 10523:2012 A 7,9+0,2" pH 6,5-9,5
Metoda potencjometryczna | tpom=24,6°C
4. | Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888 : 1999 A | 231x16Y uS/cm 2500
wihasciwa w 25°CY Metoda konduktometryczna tpom=24,5°C
A - badania wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA-AB 681.
- wynik ponizej granicy oznaczalnosci dla danego kierunku badan
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
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orvginal/kopia®
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-204/202]

1). -niepewnosé razszerzona dla k=2 co odpowiada prawdopodobiedstwu 95% oraz nicuwzgi¢dnicniu nicpewnosci pobierania i
transportu prabek:

2). - wartosc podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywolanej w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

3). - wartosé przewodnosci elektrycznej wlasciwej podawana jest po korekeie temperatury za pomocy urzadzenia do kompensacji
lemperatury.

Laboratorium oswiadcza:

1.Wyniki odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.

2.Laboratorium nic uczestniczy / uezestiiezy’ w pobicraniu i transporcic prébki.

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4 Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

5.W trakcie realizacji badan nie wystapity 2adne szczegdlne okolicznosci mogace wptyna¢ na koncowy wynik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanej probki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywanc s3 w Laboratorium
Badania Wody. Mogg by¢ udostepnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07, wydanic aktualne.

* - niepotrzebne skreslic:

*# . dane podane przez klienta

STWIERDZENIE ZGODNOSCI
Badana prébka wody w zakresie oznaczonych parametréw fizycznych: barwa, pH, przewodno$é
elektryczna wlasciwa odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) . Badana
probka nie odpowiada wymaganiom w zakresie parametru fizycznego metnosc wg Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 r. poz. 2294)
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Klodzku

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-204 NN/2021
Z FIZYCZNYCH/EHEMICZNYCH BADAN PROBKI WODY*

Kiodzko 22.04.2021 r.
oryginal/kopia*

OPIS PROBKI BADANEJ KTOREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY**

Miejsce pobrania probki: ul. Sprzymierzonych 6A, Duszniki - Zdrdéj
Punkt pobrania probki: kran na zapleczu kuchennym
Rodzaj badanej prébki: woda do spozycia — wodociag

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

Klient: DUSZNICKI ZAKLAD KOMUNALNY w Dusznikach — Zdroju, Spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia, 57-340 Duszniki — Zdrdj, ul. J. Stowackiego 32A**

Zlecenie nr: LAB/LW-600-3-110/2021

Nr zlecenia wewnetrznego: Z/LAB/108/2021/CH

Nr protokotu pobranej probki: Z/LAB/108/2021

Kod probki klienta:

Z/1LAB/108-1/CH

Prdobkobiorca: klient — Marcin Zuberski**

Data pobrania probki: 20.04.2021 r.**

Data przyjecia probki do laboratorium: 20.04.2021 r.

Kod nadany prébce w laboratorium: S/LAB/LW-204/2021
Data wykonania badania: od 20.04.2021 do 21.04.2021 r.

Metoda pobierania:

PN-ISO 5667-5:2017-10 (pobieranie probek nieakredytowane).

Oznaczanie zapachu w wodzie

i
Lp. Kierunek Metoda o Warto§é
badan badan Wynik . JESRGSIEs parametryczna’)
L. Zapach PB-LAB-03 z dnia 15.10.2012r. wyd.022 | N, zIR | - akceptowalny

Nn - badania spoza zakresu akredytasji nie spetniajace wymogéw normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

1). - wartosé podana zgodnie z wymaganiami przepisu oraz metodyki przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
2). - w zakresie badanej wody istnieje ryzyko nieprzydatnosci metody do oceny w obszarze prawnie regulowanym.

Laboratorium o$wiadcza:

1.Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do dostarczonej do badania probki.
2.Laboratorium nie uczestniczy / aezestniezy” w pobieraniu i transporcie prébki.

Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
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oryginat/kopia*
SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-204 NN/2021

3.Bez pisemnej zgody laboratorium badawezego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4 Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

5.W trakcie realizacji badani nie wystapily zadne szczegdlne okolicznosel mogice wplyngc na koficowy wh nik badan.

6.Dokumenty i zapisy dotyczgee badania oraz badanej prabki nie ujgte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane si w Laboratorium
Badania Wody. Moga by¢ udostgpnione klientowi na jego zyczenie.

7. Prébka w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnic z PO-LAB-07, wydanie aktualne.

* - niepotrzebne skresli¢;

*+ . dane podane przez klienta

+#¢ _ 7p0dnoé¢/niczgodnosé z wymaganiami w/w przepisu prawncgo zostala stwierdzona na podstawic badan nicakredytowanych

i akredytowanych wynikéw odpowiednio oznaczonych w powyzszej tabeli.

STWIERDZENIE ZGODNOSCI***
Badana prébka wody w zakresie oznaczonego parametru fizycznego: zapach odpowiada
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 1. poz. 2294).
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